ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

(услуги)

Для проведения открытого запроса предложений для заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения людей при пожаре, для нужд Карачаево-Черкесского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа».
1. Описание предмета закупки:
Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения людей при пожаре на территории и подразделениях Карачаево-Черкесского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(г. Черкесск, ул. Османа Касаева, 3).
2. Виды оказываемых услуг, порядок и последовательность:
	№№
	Наименование
	Количество

	1.
	Внешний осмотр составных частей установок АУПС, системы оповещения, (приемно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели, шлейфы сигнализации и др. средства) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п.
	не реже 1 раза в 14 дней

	2.
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе
	не реже 1 раза в 14 дней

	3.
	Проверка работоспособности составных частей установок АУПС, ситемы оповещения  (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. п.)
	не реже 1 раза в 14 дней

	4.
	Проверка работоспособности установок АУПС, системы оповещения.
	не реже 1 раза в 30 дней

	5.
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	не реже 1 раза в год

	6.
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	не реже 1 раза в год

	Установленное на объекте оборудование (Административное здание)

	№
	Наименование
	Тип прибора
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Прибор приемо-котрольный, 16 шс
	Гранит-16
	шт.
	5

	2.
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП-212-41М
	шт.
	226

	3.
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 3СУ
	шт.
	11

	4.
	Оповещатель пожарный световой
	«Выход»
	шт.
	11

	5.
	Блок речевого оповещения
	«Соната-К»
	шт.
	2

	6.
	Оповещатель речевой
	«Соната-3»
	шт.
	10

	7.
	Аккумулятор
	АКБ 7А/ч
	шт.
	7

	8.
	Провод
	КСВВнг 4*0,5
	м.
	400

	9
	Провод
	КСВВнг 2*0,5
	м.
	1500

	10.
	Провод
	КСВВнг 12*0,5
	м.
	600


Установленное на объекте оборудование (СЛиМТО склад)
	1
	Автомат+бокс
	шт.
	13

	2
	Гром- 12К Комбинированный оповещатель, металл. корпус, уличн. исполнен, 9-13в, свет
	шт.
	13

	3
	Извещатель пожарный ручной, ИПР-513-10
	шт.
	13

	4
	ДИП-141  изв пож дым оптико-электрическ.
	шт.
	72

	5
	ИП-101-1А-А1 макс 65 С пит-10-25В с индик тепл датч
	шт.
	14

	6
	Кварц прибор охранно-пож на 1ш.с. под АКБ 1,2А/ч
	шт.
	13

	7
	ББП-20 , ток на выходе 2А, под АКБ 7А/ч
	шт.
	13

	8
	Соната К Блок речевого оповещения
	шт.
	6

	9
	Соната 3 Модуль акустический 3Вт
	шт.
	13

	10
	Табло KRISTALL TL-12 "Выход"
	шт.
	14

	11
	Аккумулятор 12V-6,5 (7А/ч)
	шт.
	10

	12
	Аккумулятор 12V-1,2
	шт.
	13

	13
	Коробка разветвительная 
	шт.
	20

	14
	Держатель с защелкой Ф-16 мм ИЭК
	шт.
	240

	15
	Талреп 
	шт.
	14

	16
	Проволка оцинкованная
	м
	200

	17
	Анкер-болт
	шт.
	22

	18
	Хомут пластиковый
	шт.
	500

	19
	КСВВнг-LS 2х0.5
	м
	1000

	20
	КСВВнг-LS 4х0.5
	м
	300

	21
	ШВВП 2х0,75
	м
	150

	22
	Кабель-канал 40х16
	м
	250

	23
	Кабель-канал 20х10 
	м
	500

	24
	Труба Гофра-Д-16мм легкого типа с протяжкой
	м
	794


Установленное на объекте оборудование ( СТиХО)

	1
	Автомат+бокс
	шт.
	2

	2
	Гром- 12К Комбинированный оповещатель, металл. корпус, уличн. исполнен, 9-13в, свет
	шт.
	4

	3
	Извещатель пожарный ручной, ИПР-513-10
	шт.
	2

	4
	ДИП-141  изв пож дым оптико-электрическ.
	шт.
	22

	5
	Кварц прибор охранно-пож на 1ш.с. под АКБ 1,2А/ч
	шт.
	3

	6
	ББП-20 , ток на выходе 2А, под АКБ 7А/ч
	шт.
	1

	7
	Соната К Блок речевого оповещения
	шт.
	1

	8
	Соната 3 Модуль акустический 3Вт
	шт.
	2

	9
	Табло KRISTALL TL-12 "Выход"
	шт.
	2

	10
	Аккумулятор 12V-6,5 (7А/ч)
	шт.
	2

	11
	Аккумулятор 12V-1,2
	шт.
	2

	12
	Коробка разветвительная 
	шт.
	20

	13
	Держатель с защелкой Ф-16 мм ИЭК
	шт.
	300

	14
	Талреп 
	шт.
	10

	15
	Проволка оцинкованная
	м
	200

	16
	Анкер-болт
	шт.
	20

	17
	Хомут пластиковый
	шт.
	188

	18
	КСВВнг-LS 2х0.5
	м
	712

	19
	КСВВнг-LS 4х0.5
	м
	350

	20
	ШВВП 2х0,75
	м
	150

	21
	Кабель-канал 40х16
	м
	200

	22
	Кабель-канал 20х10 
	м
	400

	23
	Труба Гофра-Д-16мм легкого типа с протяжкой
	м
	612


Установленное на объекте оборудование (ЦСТиОР)

	1
	Автомат+бокс
	шт.
	4

	2
	Гром- 12К Комбинированный оповещатель, металл. корпус, уличн. исполнен, 9-13в, свет
	шт.
	5

	3
	Извещатель пожарный ручной, ИПР-513-10
	шт.
	7

	4
	ДИП-141  изв пож дым оптико-электрическ.
	шт.
	32

	5
	ДИП-141  изв пож дым оптико-электрическ.
	шт.
	2

	6
	Кварц прибор охранно-пож на 1ш.с. под АКБ 1,2А/ч
	шт.
	4

	7
	ББП-20 , ток на выходе 2А, под АКБ 7А/ч
	шт.
	1

	8
	Соната К Блок речевого оповещения
	шт.
	1

	9
	Соната 3 Модуль акустический 3Вт
	шт.
	3

	10
	Табло KRISTALL TL-12 "Выход"
	шт.
	7

	11
	Аккумулятор 12V-6,5 (7А/ч)
	шт.
	2

	12
	Аккумулятор 12V-1,2
	шт.
	4

	13
	Коробка разветвительная 
	шт.
	20

	14
	Держатель с защелкой Ф-16 мм ИЭК
	шт.
	453

	15
	КСВВнг-LS 2х0.5
	м
	1100

	16
	КСВВнг-LS 4х0.5
	м
	460

	17
	ШВВП 2х0,75
	м
	150

	18
	Кабель-канал 40х16
	м
	300

	19
	Кабель-канал 20х10 
	м
	660

	20
	Труба Гофра-Д-16мм легкого типа с протяжкой
	м
	750


Установленное на объекте оборудование (Хабезские РЭС)

	1
	Автомат+бокс
	шт.
	16

	2
	Гром 12К исп.2 Комбинированный оповещатель
	шт.
	14

	3
	Извещатель пожарный ручной, питание 9-30 В, 50 млА, с кнопкой,
	шт.
	10

	4
	ДИП-141 (ИП-212-141м) изв.пож.дым.оптико-электр.
	шт.
	46

	5
	ИП-101-1А-АЗ макс 70 пит-0,05мА с индек. тепл. датч.
	шт.
	16

	6
	Извещатель дымовой линейный ИПДЛ-Д
	компл.
	6

	7
	Кварц прибор охранно-пож на 1 ш.с. под АКБ 1,2А/ч
	шт.
	13

	8
	Гранит-24 прибор охранно-пож под АКБ 7 А/ч
	шт.
	1

	9
	Блок реле Нота
	шт.
	2

	10
	Соната К Блок речевого оповещения
	шт.
	2

	11
	Соната 3 Модуль акустический 3 Вт
	шт.
	4

	12
	БЛИК-С-12В (М) табло/световой ВЫХОД 12В
	шт.
	10

	13
	Коробка разветвительня
	шт.
	30

	14
	Аккумулятор 12Y-6,5 (7А/ч)
	шт.
	3

	15
	Акуумулятор 12Y-1,2
	шт.
	13

	16
	Держатель с защелкой Ф-16 мм ИЭК
	шт.
	400

	17
	КСВВнг-LS 2x0,5
	м.
	399

	18
	КСВВнг-LS 4x0,5
	м.
	200

	19
	КСВВнг-LS 10x0,5
	м.
	100

	20
	ШВВП 2x0,75
	м.
	80

	21
	Кабель-канал 40x25
	м.
	50


	22
	Кабель-канал 20x10
	м.
	200

	23
	Труба Гофра-Д-16ммлегкого типа с прот.
	м.
	215


Установленное на объекте оборудование (Адыге- Хабльские РЭС)
	1
	Автомат+бокс
	шт.
	20

	2
	Гром 12К исп.2 Комбинированный оповещатель
	шт.
	20

	3
	Извещатель пожарный ручной, питание 9-30 В, 50 млА, с кнопкой,
	шт.
	20

	4
	ДИП-141 (ИП-212-141 м) изв.пож.дым.оптико-электр.
	шт.
	50

	5
	ИП-101-1А-АЗ макс 70 пит-0,05мА с индек. тепл. датч.
	шт.
	4

	6
	Извещатель дымовой линейный ИПДЛ-Д
	компл.
	12

	7
	Кварц прибор охранно-пож на 1 ш.с. под АКБ 1,2А/ч
	шт.
	19

	8
	Гранит-24 прибор охранно-пож под АКБ 7 А/ч
	шт.
	1

	9
	Блок реле Нота
	шт.
	4

	10
	Соната К Блок речевого оповещения
	шт.
	4

	11
	Соната 3 Модуль акустический 3 Вт
	шт.
	10

	12
	БЛИК-С-12В (М) табло/световой ВЫХОД 12В
	шт.
	20

	13
	Коробка разветвительня
	шт.
	35

	14
	Аккумулятор 12Y-6,5 (7А/ч)
	шт.
	5

	15
	Акуумулятор 12Y-1,2
	шт.
	19

	16
	Держатель с защелкой Ф-16 мм ИЭК
	шт.
	284

	17
	КСВВнг-LS 2x0,5
	м.
	600

	18
	КСВВнг-LS 4x0,5
	м.
	400

	19
	КСВВнг-LS 10x0,5
	м.
	100

	20
	ШВВП 2x0,75
	м.
	100

	21
	Кабель-канал 40x25
	м.
	150

	22
	Кабель-канал 20x10
	м.
	250

	23
	Труба Гофра-Д-16ммлегкого типа с прот.
	м.
	223


3. Требования к Исполнителю:
В связи с оказанием услуг в функционирующих помещениях, порядок оказания услуг определяется по согласованию сторон до подписания договора.

3.1. Качество выполненной Исполнителем услуги, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода.

3.2. Исполнитель может принять на себя по договору обязанность оказать услуги, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

3.3. При оказании услуг должны приниматься меры для минимизации нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а так же окон и дверей.

3.4. Технология и методы оказания услуг – в соответствии с действующими нормами. Услуги производятся минимально необходимым количеством технических средств, при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания услуг производиться ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

3.5 Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

3.6. Исполнитель, по первому требованию Заказчика, обязан представить информацию о ходе оказания услуг.

3.7. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ели в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество оказываемых услуг, в согласованные сроки.

3.8. Ущерб, нанесенный Заказчику во время оказания услуг, устраняется силами Исполнителя и за счет собственных средств.

3.9. Восстановление работоспособности АУПС и системы оповещения после ее срабатывания или отказа не должно превышать 4 часов.
3.10. Исполнителем на объекте обслуживания должен быть заведен журнал регистрации услуг по техническому обслуживанию и ремонту установок. В нем должны быть зафиксированы все услуги по ТО и ППР, в том числе по контролю качества. 

3.11. Исполнитель должен представить график проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Перечень и периодичность услуг по ТО и ППР должны соответствовать типовым регламентам технического обслуживания установок АУПС, системы оповещения.
3.12. Исполнитель должен иметь достаточную квалификацию, то есть наличие необходимых профессиональных знаний и способностей, финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей, обладание необходимыми трудовыми ресурсами для исполнения обязательств.
3.13. Исполнитель должен своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных и технических решениях для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности.

4. Требования к обеспечению оборудованием и материалами.
4.1. Исполнитель обязан оказать услуги по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения людей при пожаре, с применением собственных материалов и оборудования в соответствии с требованиями НТД по пожарной безопасности.
5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг.
5.1. Безопасность оказываемых услуг – согласно трудового кодекса РФ.

5.2. Безопасность оказания услуг и безопасность результатов услуг должна соответствовать требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», постановлением главного санитарного врача РФ от28.11.2003 г. №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1178-02».

5.3. Безопасность при оказании услуг на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкциях «Охрана труда при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных документов.

5.4. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствие с действующими нормами. Организация площадки, для оказания на ней услуг, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных мероприятий. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным норам. Наличие плана мероприятий по предприятию во время исполнения.

5.5. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при оказании услуг должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами госнадзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.
6. Особые требования:

6.1 Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной МЧС РФ.
6.2. Наличие опыта работ/услуг по выполнению аналогичных по характеру работ/услуг не менее 3 лет.

6.3. Предоставление локального сметного расчета на оказываемые услуги (после положительного решения в пользу Исполнителя по результатам ОЗП).
7. Правила контроля и приемки оказанных услуг:

7.1. Приемка и оценка оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями НТД по пожарной безопасности: НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», ППБ 01-03, а также СО 34.49.504-96 (РД 34.49.504-96 Типовая инструкция по эксплуатации АУПС на энергетических предприятиях).
7.2. На все смонтированное оборудование исполнитель прикладывает техническую документацию.

8. Условия оплаты и срок оказания услуг:
8.1. Начальная (предельная) цена составляет: 500 340 (пятьсот тысяч триста сорок рублей) руб. 00 коп., включая НДС.
8.2. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней с момента оказания услуг, подтвержденного счет-фактурой и актом выполненных работ (услуг), расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель предоставляет счет на оплату оказания услуг и акт выполненных работ (услуг), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг.

8.3. Срок оказания услуг –  с момента подписания договора, согласно п.2 Технического задания, до 31.12.2015 г.
9. Гарантийные обязательства.
9.1. Если в период гарантийного срока обслуживания, обнаружатся недостатки или дефекты в работе оборудования, то Исполнитель обязан устранить их своими силами и за свой счет, в течение 8 часов, после получения заявки от Заказчика.
Зам. главного инженера – руководитель ГПБиПК                                            Д. С. Наджагов
